
 APASERV Satu Mare SA

Laboratorul de analize ape uzate     Director General Adjunct

Nr.414/RE-LAAU-22 din 06.05.2025 Ec. Gabriel-Beniamin Leș

Data Cod proba pH Suspensii CBO5 CCOCr Extr. Fosf. Total *Deterg. Azot total Reziduu Crom Tot Zinc Cupru

1 * * * * * * * * * * * * *

2 P264 7,3 142 167,99 363,46 * 3,064 * 46,9 * * * *

3 * * * * * * * * * * * * *

4 * * * * * * * * * * * * *

5 * * * * * * * * * * * * *

6 * * * * * * * * * * * * *

7 * * * * * * * * * * * * *

8 * * * * * * * * * * * * *

9 P290 7,9 103 186,37 468,38 * 4,30 * 49,5 * * * *

10 * * * * * * * * * * * * *

11 * * * * * * * * * * * * *

12 * * * * * * * * * * * * *

13 * * * * * * * * * * * * *

14 * * * * * * * * * * * * *

15 * * * * * * * * * * * * *

16 * * * * * * * * * * * * *

17 * * * * * * * * * * * * *

18 * * * * * * * * * * * * *

19 * * * * * * * * * * * * *

20 * * * * * * * * * * * * *

21 * * * * * * * * * * * * *

22 * * * * * * * * * * * * *

23 * 7,76 145 * 375 * * * 46,8 * * * *

24 * * * * * * * * * * * * *

25 * * * * * * * * * * * * *

26 * * * * * * * * * * * * *

27 * * * * * * * * * * * * *

28 * 7,58 149 * 451 * 4,61 * 45,9 * * * *

29 * * * * * * * * * * * * *

30 * 7,55 147 * 399 * * * 46,9 * * * *

31 * * * * * * * * * * * * *

Media * 7,62 137,200 177,180 411,368 ######## 3,991 ######## 47,200 ############ * * *

   Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

   Rezultatele notate cu “<” reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei

   Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Indicatori de calitate – luna APRILIE/ 2025

Staţia de epurare localitatea  CAREI

 Intrare, apa uzata,  mg/l

Întocmit Avizat

Responsabil calitate                           Responsabil laborator                                   

Cod:F2-PG-LAAU-19 Editia din 01.11.2024 Page 1 of 1


